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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

№ IЗ-59/23 

Срок действия с 21.04.2023 г.  

Дата очередной плановой проверки производства до 21.04.2028 г. 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Блочные комплектные одно- и двухтрансформаторные подстанции типа БКТП 

мощностью 250÷1600 кВ·А, напряжением 10(6), 20 кВ в составе: 

 РУВН – комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией 

типа RMЕ производства ООО «Систэм Электрик ЗЭМ», Ленинградская область 

(номинальное напряжение 6, 10, 20 кВ, номинальный ток 200÷630 А, ток 

термической стойкости 16 и 20 кА); 

 РУНН – низковольтное распределительное устройство типа ШНН-ЭПА 

производства ООО «ЭнергоПром-Альянс» (номинальный ток до 3200 А, ток 

термической стойкости до 40 кА); 

 Трансформаторы сухие типов ТСГЛ, ТСЗГЛ, ТСЗГЛФ производства ОАО 

«МЭТЗ им. В. И. Козлова»; 

 Трансформаторы масляные типа ТМГ производства ОАО «МЭТЗ им. В. И. 

Козлова»;  

с кабельным вводом, климатического исполнения У, УХЛ, категории размещения 1, 

изготавливаемые по ТУ 27.11.43-002-03976500-2018 (с изм.№ 5) 

ЗАЯВИТЕЛЬ  

ООО «ЭнергоПром-Альянс», г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Чертаново 

Центральное, ул. Подольских курсантов, д.3, стр. 2, эт. 2, помещ. I, ком. 7-16  

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  

ООО «ЭнергоПром-Альянс», адрес производства: Московская область, г. Подольск, 

ул. Железнодорожная, д.2 

СООТВЕТСТВУЕТ  

техническим требованиям ПАО «Россети» 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ  

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» с использованием оборудования, 

аттестованного в установленном порядке 


